Техническое задание


Дорожные светофоры должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52282-2004 "Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытания", а их размещение и режим работы - требованиям ГОСТ 52289-2004 "Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

Светорассеивающие линзы, отражатели и электролампы должны иметь сертификат качества предприятия-изготовителя.
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VYcranoBka cBeToopoB Ha mepekpectke yimr 1-e Mast u Criopra.

TpeboBanus 110 YCTaHOBKE CBETO(GOPOB:

. VcranoBky cBerodopoB BemmonHMTE cormaceo I'OCT P 52289-2004 m. 7.3.5
«TexHWYecKHEe CPECTBA OPraHM3alliM  JOPOXHOrO  IBWXeHHs. Ilpapuia
HPHMEHEHHs JOPOXKHBIX 3HAKOB, Pa3METKH, CBETO(OPOB, HOPOXKHBIX OrPaXKICHHH 1
HANABIIONIHX YCTPOHCTE. )

. Tlpu nepeceyernus ymu1 1-e Mast u CriopTa IPOM3BECTH MOHTAX ITHTAIOIIEro Kabest

. Ha TPOCOBOH MOABECKE Ha BHICOTY HE MEHEe 5,5 M OT IIOBEPXHOCTH IIPOE3Keit JacTH.

. Tpancnoprasie CBETOhOpE YCTaHaBIMBAOT COOKYy OT IpOe3Xel YacTh mepes
TIePeKPECTKOM HIIH HaJ IIPOesKeH YacTho.

. Ilpu ycranoBke cBerodopa cGOKy OT Mpoesxedl YacTH BBICOTA OT HEDKHETO Kpas
KOpIyca [0 MOBEPXHOCTH IIpOe3KeHd uacTu cocraBiser or 2 J0 3 M — s
TPAHCIOPTHEIX CBETO(GOPOB B OT 2 10 2,5 M — JUISL EMIEXOIHEIX CBETOGOPOB.*

. PaccrosHne or kpas mpoesxeil wacTu IO cBerodopa, YCTAHOBIEHHOrO COOKY OT
npoesKell 9acTH, MOIKHO COCTaBIATh 0T 0,5 10 2 M.

. TpaHCIOPTHBIE CBETO(OPEI, YCTaHOBIEGHHBIE COOKYy OT TIpoesked d9acTH,
JIyGIMpyIOT. ‘

. Hdy6mupyromuii cBerodop yCTaHABIMBAIOT Ha MEPEKPECTKEe WIM HENOCPEACTBEHHO
33 HUM C Y4eTOM HaWITydIIeld BUAUMOCTH CHIHaJa cBeTo(Gopa BOXUTEIEM.

. NyGnupytommii  cBerodop, peryaupyromumii IBmkeHue 1o ymune Cropra,
YCTaHOBHTH HA ONOPY HAPYKHOTO (yIMYHOT0) OCBELIEHHS.

. Croiixy Ne3 ycTaHOBUTH Ha PacCTOSHAM 4M OT Kpasi TIpoesxei yacty ymuisl Cropra
C BEIHOCOM TPaHCIIOPTHOTO CBETO(hOpa B CTOPOHY Ipoeskeil yacTd. Ilemrexomubrit
cBeTO(Op yCTAHOBUTH HA CTOHKE.

*- TpaHCIIOPTHEIHA cBeTOOp Ha cToiiKke Ne3 yCTAHOBMTE Ha BEICOTY He MeHee 4 M
OT HOBEPXHOCTH HPOe3KeH JacTH.

Cxema pasMelIeHus cBeT0(QOPOB COITACOBAHA C 3aHHTEPECOBAHHBIMH
" OpraHM3allFsIMH:

rm;ﬂ.n’
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BAPC+ Bepcus 12.051

dopa 4
Bagaswak - Yrpannexse XX 1. BOTwmHCKA
[HavMeHOBAIME CTPOMW ( PeNOHTVPYeMOro obwexTa) ]
NOKANBHHJ CMETHH®A PACUET M 4429-2
(noKamsHas cera)
HA YOTAHOBKY CBETOQOPA Ha MeEpeKpectoke yi.l-e Mam x yi.Cropra. (21.07.2010)
(navmencBaIve PAGOT U ZaTPaT, HAVEHCBANVE COBSKTA)
(OcHoBaHye: nepeyeHs pacoT
Qeman cromocTs 297.882 THC.pYS
Cpezcrea Ha OWRTY TPYXa 25.493 meC.pyo
CocTamvei(a) B TeKywx (NDOTHOSHHX) LEHAX MO COCTORHEO Ha _Jae_2010__T.
Pyo.
1 | I |CromsocTe emasaE | Ofias CTOMMOCTE | Sampams Tpyma |
| Watp vt Hovep | Havesiopatve | Kommecrsol 1 |
N | nosmpm u | pator u satpar, | | Bcero |3xcnnya- | Beero |
| HopaTvEa | emmLa | | | maws | |
.| | yveperns | | | vews | |
| | | | I | I
| | | v | |
| | | lommamer | B Ty, | | 4.
| | I |Tpyna | omnamer | | | omam | Ha Bcero |
| | ! | | mpyma | | | mpyma | emmoay | |
11 2 | 3 (I 5 1 6 17 I8 1 9 1 10 kI |
1 Moraxze pacors
1 TERMB-02305-4  Monrax. Tpasepca Ha Orope 5.00  32.04 160 20 140 2.05
(= 85) (1a cym.) wr.
4.05 3.55 18 0.19 0.95
2 TERB-02149-1 To #e, xaGeneli Ha Tpocy 2.50 3330.09 2356.86 8325 442 5892 17.10  42.75
(= 85) (KBBOIR 14x1,5(120M) + ABET 100 m i
2x10 (130m) 176.79  221.33
3 TERB-02148-1 Tipownamka xaberet B TpySax 0.27  693.68  491.61 187
(= 85) (5 croime)
4 TERM-02146-1 To xe, KaGeneirno orope 334
(= 85)
5 TERM-02147-1 KaGems C Kperviewvem Ha 66
(= 85) noBopoTax u B KoHue Tpaccs 100 m
maccoit 1 m xabens, xr, o 1
6 TERMB-03572-2  Mowram suwma (wma) C 60
(= 85) KOHTPQTTIEPOM HA OMOPY 1 we.
7 TERB-03573-4  To xe, mma ympasvieHas 74
(= 85) HaBeCHOTO (ron y4eT) 1 wr.
8 TERB-03600-1 To xe, Cuerwa, 1.00 7
(= 85) VCTaHARTMEAEMOTO Ha TOTOBOM 1 W
OCHORAIHA: OMHOGASHOTO
9 TERMB-03575-1  MoTaX OIHONOJIOCHOTO 2.00 26
(= 85) aptauara 16A Ha mapeiKy W
10 TERB-01087-3  MeTalmieckye KOHCTPYKLIM 0.0307 0
(= 85) (tpaBepca-5um. *4, 24k, S —
Tajixa- 20um. *0, 054KT,
wrmka-10wr. 0, 253w,
yranox orseTssi-5ur. *1, 17kr)
Koan = 0.000 Kam = 0.000
Karm = 0.000 Kvar = 0.000
Kl = 0.000 K2 = 0.000
11 201-8063 Tpowe cramse 0.0307 13935.76 428
(= 86) IHIEAVATbIEE pelleTiaTHE T ———
ceapuse, vaccot mo 0.1
12 TEP33-01007-2  Bypetve KOTIOBAHOB Ha 5.00 135.94  125.29 680 53 626 1.03 5.15
(= 53) TGy Oyperssa xo: 3 M, 1 xomos
Tpyma TpyHTOR 2 10.65  16.00 80 1.07 5.35
13 TERM38-01003-1 VISTOTOBMEHVE M/KOHCTPYKLYTE 0.446 9792.50 1189.86 4367 420 531 91.01  40.59

I EREOH pepos 12,057
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4429-2 - yor.ceeTodopa nepexpectok yir.1-e Mas x yir.Cropra. (21.07.2010)

| 2 | 3 . 7 9 |1 10 | 1
(=127) (croios ceetogopise-Sur. ) T
940.80  121.73 54 7.33 3.27
14 101-9410 Crams, mpesiepran vcwmomms  -0.459579 718,71 -3272
(= 86) 3 e e
15 TEP15-04030-3 Macrnmas oxpacka 0.078  390.09 3.45 30 30 0 40.64 3.17
(=29) METAIUIMECIVX NOBEpXHOCTEN: 100 M2
Crambmx Ganok, Yo
maveTpoM Gariee 50 M
T.M., KOIMNECTBO OKPacOK 2
Kar = 0.000
16 TEP9-03039-1  Momrax Croex CBeTORODHEX, 0.446  1427.30  272.05 637 349 121 80.22 3578
(=18) saccoii: go 0,17 (npae) 1w —
782.77 1.53 1 0.27 0.12
17 TEP33-01002-3  VCTPOVCTEO MOHOIMATHEX 0.528  349.81  222.62 185 18 118 3.73 1.97
(=53) HIESOCRTOHHEN. QyHIAMEHTOB 1 M3
3 TPVMEOSHOTO TSRENOTO
Gerona, ofremau: 10 2513
(Surr. )
18 TERB-03543-2  C8emofop C KUBMECTBOM JiaT 10.00  29.08 4.72 291 244 a7 2,41 24.10
(= 85) 1O Tpex, ycramammmaemdi Ha 1 ur. o
KOHCTDYKLMM HA: KOVOHHE
(10w, :6 Tpascnopmsx u 4
newexomED)
Kar = 0.000
IOTO rpsvex saTpaT nO pasneny: BYE 12585 1725 7918 168
~HAKTAIHEE PACKOME BB 2217
~raHoRKe HaKoTTeHyA BYE 1647
BCETO: 16449
eexc Ha ocH 5/n (mpu.6 n.95 s 2010r.) 10.3000 17768 [2.16]
VmlexC Ha SRCTUL VA 3.8700 27740 217
VimeKc Ha 3/m MAIVANCTOR 10.3000 7125 218
VHUIRKC X CTO/MOCTU MATEVATIOB 3.6600 10768 2.19)
HTOro: 64001
Haxnamse pacxomst 10,340, 94=9, 68 9.6800 21461 132 10]
MToro: 85462
Ianomse Hakome:sss 10.3000 16964 4311
Jiroro no pasneny: 102426
2 MaTepuaUsl He YUTeHH:E
Cueram 1 gastdi I3 6807 1.00 488.31 188
(5-50  2010) u
20 W-14-4 Ty 1K-37 1.00  108.05 108
(= 86) e o e e
21 W-19-29 BEIIOUATeN, aBTOMATIECIONt 2.00  33.46 67
(= 86) 168 wr e e e
22 - KaGerms ABBI-2x10me2 150,00  11.24 1686
M
KaGers KBEla-14x1, 512 160.00  100.37 16059
M e —
24 W-40-10 TpyGa Cramsas miam. 108+ 4 16.00  253.33 4053
(= 86) (152xr) M e e e e e
25 W-40-15 TpyGa cramsas mam. 159 13.00  475.66 6184
(= 86) .4, 5 (228kT) M - SO
26 W-40-11 TpySa cramsas miam.40 mi 6.00  104.37 626
(= 86) M -
27 W-41-5 Cram yrosas 63x63x6 5.00  144.97 725
(= 86) (34, 326) M =
28 W-41-29 Cram nomocopai 50x5 4.00  53.15 213
(= 86) M e e
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AN 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 I 10 | RO
29 W-270-6 Kouexr xperviesnis VH/B i 6.00 2034
(= 86) cBenopopon ur
30 w-2-3 Tlyme & KOHTpONTepy 1.00  3813.56 3814
(= 86) . I
31 W-270-1 Ceeroop TpascriopHEl 6.00 8050.85 48305
(= 86) T.1.1. (cmeromoms) w ~ . S
32 W-270-2 Ceerodop nemexomesi 1.1, 4.00 7881.36 31525
(= 86) (cpeTommomi) wr - e
33 H-45-3 Beron M-200 0.535 1612
(= 86) 3 el ————
34 W-45-10 Kpacka cepast HI 2.00 10717 214
(= 86) xr
35 W-15-71 Komavex #/5 K-5 5.00 1.18 6
(= 86) wr.
36 W-15-31 Vsonsmop #/8 T0-20 5.00  13.25 66
(= 86) mr P E—
37 W-40-2 Tpoc cramsoit 21.05.2009 260.00 1.91 497
(= 86) (4500py6 (c HIC) /2104) M B
38 H-13-1 Kaiens nporpamwipos. 1.00 1271.19 1271
(= 86) xouTpanIepoR KIY wr R
VITOTO mpAvin SaTpat mo paspeny: 2 119553 0 0 81,
0 0
BCETO: 119553
Tpancropmee saTpaTet 0.0100 1196 215
HOrO: 120749
‘3ATOTORVITENEHO-CKIATICITte. PACKOTE 0.0200 2415 3251
Hroro no pasneny: 123164
3 Ooopymoarve
39 W-270-5 KOHTpQIIEp  mopomi KIY 1.00 26271.19 26271
(= 86) 3.2 wr S R —
VIO npssix SaTpaT 1O paspeny: 2 26271 0 0 0
0
BCETO: 26271
Tpancropmsse saTpars 0.0100 263 (215
yraro: 26534
‘SATOTORTENEHO-CITIANCIVE. PACKOML 0.0120 318 325]
Tizoro no pasreny: 26852
roro o aere : 129 252442 249
21
HIC & QP 0.1800 45440 (14 13 15]
BCETO : 297882

K OIVATE QMP : JBeCTY IEBSHOCTO CeMb THCAY BOCEM-COT BOCEMBIECAT I2a  PYB

Orpeneymrers - (= 4)

Tnaxossle Haxorwes —0.4500  (5)

AR pacxom k QOHIY oAt TpyAa ( 5) - 0.8000
KoodivamenT Ha OCHOBHY® 3apaGorHyno riaty ( 6) - 1.1500
KosbyapsenT Ha sapmiaty MaswCTos ( 8) - 1.1500
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Onperenmerns - (= 9)

Tnanoesle Haxormerma -0.6500 (5)

HAKTAIHE PACKOTH Kk QOHIY OIVATH TpyZa ( 5) — 1.0500
KoadiyumenT Ha OCHOBHYI SapaGoTHyn mmaty ( 6) - 1.1500
Koobapsent Ha sapuaty MamcTos ( 8) - 1.1500

Orperermers — (= 18)

Mranomse Haxomessr ~0.8500  (5)

HaknamEe PACKOM K GoHIY OwBmH TpyEa ( 5) - 0.9000
Kooy Ha OCHOBHYI SapacomHy wiaty ( 6) = 1.1500
Kosvupsenw Ha sapruaty Mawsmcros ( 8) - 1.1500

Onpenemvrens - 29)

Iakoskie HawomieHns ~0.5500  (5)

Hawiamssee Packoms K oy omamel tpyma ( 5) - 1.0500
Kosd{vipeHT Ha OCHOBHYIO 3apasorHyi mwiaty ( 6) - 1.1500
Koedlvapenr Ha sapmiaty Mawsvctos ( 8) - 1.1500

Onpenersmens - (= 41)

Tnaxomste Haxorverns -0.6000  (5)

Haxiamse pacxomt k gowny ommams Tpyna ( 5) - 1.2000
KoodvmenT Ha ocHOBHyO 3apadorHy0 waty ( 6) - 1.1500
KosdapenT Ha sapaty MamencTos ( 8) - 1.1500

Orperemsens - (= 53)

HasraZise pacxomk K GoHay owast Tpyma ( 5) - 1.0500
Koo(vipsenr Ha ocommy 3apaomyo wiaty ( 6) - 1.1500
Koogvipsenr Ha sapaty vawsmcros ( 8) - 1.1500

Orpeermerts - (= 85)

Tnanomse Haxonnerssn -0.6500  (5)

Haxnamse packomsl k ¢oHny omnarer Tpyma ( 5) - 0.9500
Koo@vameHT Ha OCHOBHYIO SapaCorHyio miaty ( 6) - 1.1500
Kooddyyenr Ha sapnnary mawssctos ( 8) - 1.1500
Onpenieymrens - (= 86)

Tnavoste saxonniewsn =0.0000  (5)

Onpenermrens - (=127)

Tnaxoeere Haworwesns ~0.6000 (5)

Hasiamse Packom K goHRy omaTs Tpysa ( 5) - 0.6600

Koolenpsen Ha OCHOBHYO 33pacomyo miaty ( 6) - 1.1500
Koodivuyienr Ha saprmaty wameucros ( 8) - 1.1500

Cocramm Tesamx K.B.





Светофорные объекты:


1. 
3. Один раз в десять дней производится проверка внешнего состояния и дневной видимости светофора на соответствие техническим условиям:

- Результаты проверки записываются в журнал осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

4. Один раз в 30 дней производится проверка цикла работы светофоров на соответствие заданному режиму работы. Результаты проверки, а  также проведенной работы заносятся в журнал осмотров технических устройств светофорной сигнализации.
5. Производится замена вышедшего из строя источника света в течение 12 часов на основных магистралях и 36 часов – на остальной территории города с момента обнаружения неисправности или поступления заявки. 
6. Замена светодиодных матриц осуществляется в течение 36 часов с момента обнаружения неисправности или поступления заявки. О смене источников света делается запись в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации  в соответствии с техническими указаниями:

7. Оптическое устройство светофора должно постоянно содержаться в чистом состоянии в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения". Периодичность чистки светорассеивателей составляет один раз, производится проверка и чистка светофорных головок и распаечного ящика. Отметка о выполненной работе делается в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

8. Производится окраска светофорных колонок, консольных опор, кронштейнов и другой арматуры крепления (за исключением изделий, изготовленных из полимерных и оцинкованных материалов) не менее одного раза в соответствии с техническим указанием, согласно которому окраска колонок, кронштейнов, распаечного ящика производится краской светло-стального цвета. 

Контроллеры.


1. Один раз в 30 дней производится проверка работы контроллера во всех режимах. Отметки о выявленных недостатках и их устранении делаются в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.

2. Один раз в 30 дней производится внешний и внутренний осмотр контроллера и проверку его работы во всех режимах в соответствии с техническим указанием, согласно которому внутренний и внешний осмотр производится без отключения контроллера с целью проверки влагозащищенности, надежности работы замков, механической целостности корпуса, подключения линии связи. Отметка о выявленных недостатках и их устранении делается в журнале учета профилактических работ.

3. Один раз производится полное техническое обслуживание контроллера в соответствии с техническими указаниями:

- производится выключение питающего напряжения.

- проверка крепления всех подвижных частей.

- проверка фиксации кнопок и переключателей.

- проверка плотности установки субблоков, надежности разъемных и клеммных соединений.

- удаление пыли и грязи.

- промывка контактных разъемов спиртом.

- включение питающего напряжения и проверка наличия всех напряжений источника питания.

- проверка исправности сигнальных ламп контроллера.

- изъятие субблоков из блоков следует производить только с помощью съемника, прилагаемого в запасные части и принадлежности.

- Отметка о проведенной работе делается в журнале учета профилактических работ.

- Окраска контроллеров производится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Кабели питающие, сигнальные и кабельные линии связи (КЛС).
1. Один раз производится проверка кабельных распаек, распаечных ящиков (испытание производится мегометром от напряжения 1000 В с пределом измерения не ниже 100 МОм). 
- При этом производится чистка распаечных ящиков и других мест распаек кабелей,
- Проверяется маркировка кабельных жил, при необходимости восстанавливается.
- Производится отметка о проверке и проведенной работе делается в журнале осмотров технических устройств светофорной сигнализации.Все данные о неисправности кабеля, его ремонте и результатах измерения заносятся в кабельное расписание и отражаются в исполнительной документации. Карточки заводятся на все кабели, кроме кабелей перемычек, а также кабелей, расположенных в помещениях. Карточки на кабель составляются в одном экземпляре и хранятся в паспорте светофорного объекта.

2. Один раз в 30 дней производится осмотр кабельных трасс. Внеочередной осмотр трассы подземных кабелей производится во время весенних паводков, после ливневых дождей, ураганов. Результаты проверки записываются в карточку на кабель.

3. Телефонный кабель, находящийся на балансе обслуживающей организации, подвергается электрическому измерению сопротивления изоляции при реконструкции светофорного объекта, а также аварийных случаях. Технические параметры должны соответствовать Правилам технической эксплуатации линий связи.

4. Один раз производится проверка тросового хозяйства в соответствии с техническими указаниями:

- При проверке тросового хозяйства следует обращать внимание на состояние тросовых заделок, арматуры крепления тросов и арматуры крепления кабелей, знаков, светофоров, датчиков и др. подвесного оборудования. Обнаруженные дефекты должны устраняться немедленно.

- Трос, имеющий 10 и более процентов повреждений, подлежит немедленной замене.
 - Результаты проверки отражаются в акте проверки тросового хозяйства. 

 Заземление.

1. Один раз производится измерение сопротивления, линейных заземлений контроллеров, устройств, транспортных колонок и другого оборудования с доведением сопротивлений до нормы в соответствии с техническими указаниями: (величина сопротивления рабочего заземления не должна превышать 4 Ом, защитного - 10 Ом.)
Результаты электрических измерений заземлений записываются в ведомость на величины сопротивления линейных заземлений, хранящуюся в паспорте светофорного объекта. 

Порядок ведения учета выполнения мероприятий по содержанию светофорных объектов.
1. Должны быть составлены и утверждены ежемесячные графики технического обслуживания ТСОДД в соответствии с существующей периодичностью текущего содержания указанных устройств:

 - в графиках отражаются все без исключения работы по текущему содержанию светофорных объектов.

- графики составляются и утверждаются главным инженером учреждения.

- Отметки о проверке работы и состояния устройств, светофорного объекта, а также технические указания по устранению выявленных при осмотре недостатков с указанием сроков их устранения делаются в журнале осмотров. Устранение отмеченных недостатков контролируется с соответствующей отметкой в журнале осмотров.

2. В конце каждого месяца составляется материальный отчет, отражающий движение материальных ценностей за истекший период.

3. Журнал учета ремонтных работ светофорных объектов находится в центральной диспетчерской обслуживающей организации.(Учет неисправностей в работе светофорных объектов оформляется документально и хранится  в обслуживающей организации  в течение 3 лет).

4. Производится учет ремонтов (средних, текущих, аварийно-восстановительных) и реконструкций светофорных объектов ведется в карточке учета ремонтов светофорного объекта с внесением необходимых изменений в кабельный план и другую техническую документацию.

- Для учета выданных нарядов на ремонт устройств светофорных объектов выписывается наряд на производство соответствующих работ объекта.

- Карточка учета ремонтов хранится в группе ведения технической документации контрольно-измерительных приборов обслуживающей организации.

5. Составляется паспорт светофорного объекта составляется в двух экземплярах, имеет адрес и номер, совпадающий с инвентарным (по бухгалтерскому учету). Один экземпляр хранится в управляющем устройстве (контроллере) и содержит в себе следующие документы:

- исполненный кабельный план с привязками.

- утвержденные графики всех режимов работы светофорного объекта с подписями исполнителя.

- электрическую схему включения ламп светофоров.

- схему расстановки средств регулирования (исполненную).

- второй экземпляр хранится в обслуживающей организации (группа ведения технической документации контрольно-измерительных приборов службы эксплуатации ТСОДД обслуживающей организации) и включает в себя, кроме указанных документов, сведения о времени установки светофорного объекта, произведенных ремонтах, а также перечень установленного на светофорном объекте оборудования с указанием соответствующих типов и марок.
 Наружное освещение:

	№ п/п
	Наименование продукции
	Протяженность воздушных линий
км
	Кол-во

Светильников централизованного включения шт.
	Кол-во

Светильников Индивидуального включения шт.

	1
	Текущее содержание и ремонт объектов уличного освещения г.Воткинска
	101,084
	2857
	1011


	Список ТП, где установлены щиты наружного освещения

	
	
	

	1
	ЗТП-4
	ул.1 Мая 106 (территория рынка)

	2
	ЗТП-5
	район жилого дома ул.Чапаева 11

	3
	ЗТП-7
	ул.Кирова 30

	4
	ЗТП-8
	район жилого дома ул.Красноармейская 33

	5
	ЗТП-10
	район жилого дома ул.Красноармейская 88

	6
	ЗТП-11
	район жилого дома ул.Освобождения 6

	7
	КТП-12
	район жилого дома ул.Колхозная 98

	8
	КТП-16
	район жилого дома ул.Красноармейская 282

	9
	ЗТП-20
	ул.1 Мая 93 (территория Горбольницы)

	10
	КТП-21
	район жилого дома ул.1 Ленина 128

	11
	КТП-22
	район жилого дома ул.1 Зориной 28

	12
	КТП-25
	район жилого дома ул.Расковой 35

	13
	КТП-26
	район жилого дома ул.Чехова 30

	14
	ЗТП-29
	район жилого дома ул.Толстова 59

	15
	ЗТП-30
	район жилого дома ул.Маяковского 150

	16
	КТП-32
	район жилого дома ул.Зориной 102

	17
	КТП-36
	район жилого дома ул.8 Марта 82

	18
	КТП-38
	район жилого дома ул.Республиканская 134

	19
	КТП-42
	район жилого дома ул.8 Марта 106

	20
	ЗТП-43
	район жилого дома ул.Полевая 17

	21
	КТП-46
	район жилого дома переулок Михалева 2 б

	22
	КТП-47
	район жилого дома ул.Халтурина 5

	23
	ЗТП-49
	ул.Ленина 7 (территория муниципалитета)

	24
	ЗТП-52
	район жилого дома ул.1 Мая 89

	25
	ЗТП-53
	ул.Орджоникидзе 2 (территория СПФ Мастер)

	26
	ЗТП-57
	ул.Песчаная 2 б

	27
	ЗТП-64
	ул.Совхозная 2 (тарритория Рембыттехники)

	28
	ЗТП-77
	район жилого дома ул.Садовникова 5

	29
	КТП-100
	район жилого дома ул.Орджоникидзе 37

	30
	ЗТП-105
	район жилого дома ул.Ленинградская 22

	31
	ЗТП-112
	район жилого дома ул.1 Мая 157

	32
	ЗТП-118
	ул.Серова 25

	33
	ЗТП-128
	район жилого дома ул.Победы 5

	34
	ЗТП-145
	район жилого дома ул.Луначарского 33

	35
	РП-201
	район здания ул.Курчатова 5

	36
	ЗТП-202
	район жилого дома ул.Мира 5

	37
	ЗТП-203
	район жилого дома ул.Мира 13

	38
	РП-205
	ул.Мира 23

	39
	ЗТП-206
	ул. Курчатова 1

	40
	ЗТП-207
	район жилого дома ул.Кунгурцева 7

	41
	ЗТП-208
	район жилого дома ул.Курчатова 6

	42
	ЗТП-211
	район жилого дома ул.1 Мая 135

	43
	ЗТП-212
	район жилого дома ул.Мичурина 1

	44
	ЗТП-213
	район жилого дома ул.Белинского 18 а

	45
	ЗТП-215
	район жилого дома ул.Волгоградская 17

	46
	ЗТП-216
	район жилого дома ул.Рабочая 15

	47
	ЗТП-219
	район жилого дома ул.Королева 12

	48
	ЗТП-220
	район жилого дома ул.Верхняя 11

	49
	ЗТП-221
	район жилого дома ул.Королева 32

	50
	ЗТП-223
	район жилого дома ул.Королева 30

	51
	ЗТП-226
	район жилого дома ул.Школьная 4

	52
	РП-229
	район жилого дома ул.Пугачева 16

	53
	ЗТП-230
	район жилого дома ул.Пролетарская 17

	54
	ЗТП-233
	район жилого дома ул.Школьная 18

	55
	ЗТП-234
	район жилого дома ул.Королева 19

	56
	ЗТП-235
	район жилого дома ул.Королева 29

	57
	ЗТП-236
	район жилого дома ул.Королева 1

	58
	РП-238
	район жилого дома ул.1905 года 19

	59
	ЗТП-239
	район жилого дома ул.Школьная 9

	60
	ЗТП-242
	район жилого дома ул.Дзержинского 7

	61
	ЗТП-246
	район жилого дома ул.1 Мая 4

	62
	ЗТП-248
	район жилого дома ул.1 Мая 101

	63
	ЗТП-249
	район жилого дома ул.1905 года 3

	64
	ЗТП-250
	район жилого дома ул.Пролетарская 31 б

	65
	ЗТП-252
	район жилого дома ул.1 Мая 19

	66
	ЦРП-1
	район жилого дома ул.Пролетарская 17 а

	67
	РП-9
	район жилого дома ул.Луначарского 46

	68
	ЗТП-49
	Аллея славы

	69
	КТПН-15
	район ул. Талый ключ

	70
	ЗТП-174
	район Сельхозхимии


Эксплуатационное обслуживание включает  комплекс мероприятий: обеспечение регламентированного режима работы установок Н.О. и контроль их состояния путем своевременного включения, частичного и полного отключения установок Н.О., периодические и внеочередные осмотры установок, выявление негорящих светильников, повреждений в сетях и устройствах управления.

Содержание и уход за установками - замена ламп в светильниках, замена вышедших из строя, профилактические испытания электрического оборудования, текущие ремонты, при которых производится комплексная замена ламп и отражателей в открытых светильниках, светильников, опор, кронштейнов и растяжек, окраска опор и кронштейнов, ремонты воздушных и кабельных сетей, устройств заземления, пунктов питания, устройств управления, их регулирование, проверка действия всех элементов, окончательная наладка и испытание, ремонт снятых осветительных приборов в мастерских.

Процент горения светильников в установках Н.О. должен быть не менее 90%.

